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1. UvOoD

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je upravljavec naslednjih vodovodnih sistemov:
- Javnega vodovodnega sistema Ljutomer — Lukavdi,
- Javnega vodovodnega sistema Ljutomer — Mota,
- Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob S¢avnici in
- Javnega vodovodnega sistema Apace.

Letno porocilo o skladnosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskusanj parametrov pitne vode
za leto 2015 za vodovodne sisteme v upravljanju JP Priekija. Obveznost priprave porodila izhaja iz 34.
clena Pravilnika o pitni vodi (Ur. I. RS &t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Upravljavec
vodovodnega sistema je z letnim porocilom dolzan seznaniti porabnike pitne vode in porotilo
posredovati na Nacionalni institut za javno zdravje do 31. marca za preteklo leto.

V skladu z navodili za oblikovanje letnega porocila o pitni vodi, ki ga je pripravil Nacionalni inétitut za
javno zdravje, mora porocilo vsebovati naslednje podatke:
- Ime sistema za oskrbo s pitno vodo,
- Ime oskrbovanega obmodja,
- Stevilo prebivalcev na oskrbovanem obmodju,
- Distribucija vode v m*/leto na oskrbovanem obmodiu,
- Dezinfekcija: Da (vkljucno z obcasno) / Ne,
- Dezinfekcijsko sredstvo: vrsta dezinfekcijskega sredstva,
- Druga priprava vode: vrsta druge priprava vode,
- Tip vode: povrsinska, nepovrsinska, mesana,
- MikrobioloSka preskusanja pitne vode opravljana v notranjem nadzoru: Stevilo vzorcev
(redna/obcasna), Stevilo neskladnih vzorcev (redna/ob&asna),
- Kemijska preskuSanja pitne vode opravljana v notranjem nadzoru:; Stevilo vzorcev
(redna/obcasna), Stevilo neskladnih vzorcev (redna/ob&sna), dtevilo neskladnih vzorcev po
prilogi B, neskladni parametri po prilogi B Pravilnika o pitni vodi.

2. NOTRANJI NADZOR VODOVODNIH SISTEMOV

Notranji nadzor nad skladnostjo pltne vode poteka po ustaljenih postopkih na osnovi HACCP nadrta, v
katerem so doloena mesta vzorcenja, vrsta in pogostnost preskusanj. V okviru notranjega nadzora se
izvajajo mikrobioloSka in fizikalno — kemijska preskusanja.

Redna mikrobioloska preskuSanja pitne vode obsegajo analize na naslednje parametre: E.coli,
koliformne bakterije, enterokoke, Stevilo mikroorganizmov pri 22°C in 37°C. V obsegu ob&asnih
mikrobioloskih preskusanj pitne vode so vkijuéeni parametri rednega mikrobioloSkega preskusanja
ter dolocanje Clostridium perfringens.

Redna fizikalno-kemijska preskuSanja pitne vode obsegajo naslednje parametre: barva, vonj, pH,
elektricna prevodnost, motnost, oksidativnost, amom], nitrit in klorid. Za JV Apace in 1V Ljutomer-
Lukavci med redna fizikalno-kemijska preskusanja uvrS¢amo Se nitrate, za JV Ljutomer-Mota in JV Sv.
Jurij ob Scavnici pa Zelezo, mangan in nitrate.

V obseg obcasnih fi 2|kalno -kemijskih preskusanj so vklju¢eni poleg parametrov iz rednih fizikalno-
kemijskih preskusanj Se pesticidi in trihalometani.

Vzorcenje pitne vode se je izvajalo na stalnih vzorcevalnih mestih in v naértovanem obsegu po planu
vzorenja za leto 2015. VzorCenja, mikrobioloska in kemijska preskuSanja pitne vode je izvajal
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Kriticne tocke v procesu zajema, priprave in distribucije pitne vode so opremljene z opremo za
samodejno regulacijo in so telemetrijsko povezane v center vodenja vodovodnega sistema. Sistem
omogota sprotno spremljanje procesa distribucije pitne vode in udinkovito izvajanje ustreznih
korektivnih ukrepov, potrebnih za ugotavljanje kvalitete pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo.
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3. DRZAVNI MONITORING PITNE VODE

DrZzavni monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/2004, 35/2004,
26/2006, 92/2006 in 25/2009). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, ki
jih mora izpolnjevati pitha voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred Skodljivimi ucinki zaradi
kakrSnegakoli onesnazenja pitne vode. Program opredeljuje mesta vzorcenja, pogostost vzordenja,
metodologijo vzorcenja, fizikalno-kemijske in mikrobioloSske analize ter izvajalce vzoréenja in
laboratorijskih preskusanj. Program vkljucuje preskusanja pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se
voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega obmocdja.

Nosilec drzavnega monitoringa je Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec drzavnega
monitoringa pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
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4. OCENA SKLADNOSTI PITNE VODE
4.1 Javni vodovodni sistem Ljutomer — Lukavci

Javni vodovodni sistem Ljutomer — Lukavci oskrbuje cca. 12.320 prebivalcev obcin Ljutomer, Krizevci,
Verzej in delno Sv. Jurij ob S¢avnici.

V letu 2015 je bilo iz vodnega vira odvzetih 976.649 m? pitne vode. Priprava vode obsega filtracijo na
pescenem filtru, ki zadrZuje delce vedje od 50 pm in kloriranje s pomod&jo avtomatske Erpalke za
doziranje tekoCega dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit). Kot vodni vir se koristi nepovriinska
voda.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2015 odvzetih 94 vzorcev pitne vode za mikrobioloska
preskusanja. Glede na preskusane parametre so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Za fizikalno-kemijska preskuSanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 7 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 5 vzorcev za kontrolo nitratov,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo na metolaklor ESA in metolaklor OXA, nitrate in
trihalometane,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo na metolaklor ESA in metolaklor OXA, nitrate, zelezo in
trihalometane.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. V vzorcih, ki sta bila
preskusana na metolakor ESA in metolakior OXA se ugotavlja prisotnost obeh parametrov. Metolakor
ESA in metolaklor OXA sta opredeljena kot nerelevantna metabolita, mejna vrednost s Pravilnikom o
pitni vodi ni dolocena.

V okviru drzavnega monitoringa je bilo na Javnem vodovodnem sistemu Ljutomer - Lukavci odvzetih 9
vzorcev pitne vode za mikrobioloSka preskusanja in 9 vzorcev za fizikalno-kemijska preskusanja. Glede
na preskusane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 1: Rezultati analiz pitne vode na 1V Ljutomer — Lukavci

Mikrobioloske preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 94 0 94 7 0 7
DrZavni monitoring 9 0 o 9 0 9

Rezultati fizikalno-kemijskih preiskav so primerljivi z rezultati preteklih let in kaZejo trajno prisotnost
metolaklora ESA in metolaklora OXA, ki je posledica uporabe fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih
povrsinah. Upravljavec vodovodnega sistema bo tudi v letu 2016 spremljal kakovost pitne vode na pipi
uporabnika glede navedenih spojin na podlagi letnega plana vzoréenja pitne vode.

Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotnosti metolaklora in njegovih razgradnih
produktov v pitni vodi:

Metolaklor je herbicid, ki se nahaja v pripravku Dual Gold, Primextra TZ Gold in LUMAX, za zatiranje
enoletnih plevelov na kmetijskih povrSinah s koruzo.

Glede na do sedaj znane in dostopne toksikoloske podatke o vplivu pesticida metolaklora, S-metolaklora
in metabolitov; metolaklora ESA in metolaklora OXA na zdravie ljudi, se ocenjuje, da izmerjene
koncentracije na pipi uporabnika in temu ustrezni posledi¢ni vnosi v organizem cloveka v primeru
oskrbe s pitno vodo na obmodju, ki ga s pitno vodo oskrbuje sistem javne oskrbe s pitno vodo JV
Ljutomer-Lukavci, ne predstavija akutnega ali dolgoroCnega tveganja za zdravje ljudi, saj vnos, ob
upostevanju srednjih vrednosti izmerjenih koncentracij na pipi uporabnika in izracunu vnosa nastetih
kemicnih substanc preko pitne vode v skladu z metodologijo WHO, ne preseze 10% TDI.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2015 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Ljutomer-
Lukavci ustrezna, koli¢insko zadostna in pitna voda varna za pitje in pripravo hrane.
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4.2 Javni vodovodni sistem Ljutomer — Mota

Javni vodovodni sistem Ljutomer — Mota oskrbuje cca. 2.870 prebivalcev naselij Cven, Mota, Krapje in
del Ljutomera ter Obcino Razkrizje.

V letu 2015 je bilo iz vodnega vira odvzetih 273.500 m® pitne vode. Urejen je sistem odstranjevanja
mangana in Zeleza iz pitne vode (demanganizacija in deferizacija) z biokemiéno oksidacijo v samem
vodonosnem sloju. Kloriranje pitne se izvaja s pomocjo avtomatske Crpalke za doziranje tekocega
dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit). Kot vodni vir se koristi nepovrsinska voda aluvialnega
vodonosnika Murskega polja.

V okviru notranjeqa nadzora je bilo v letu 2015 odvzetih 22 vzorcev pitne vode za mikrobioloska
preskusanja. Glede na preskusane parametre so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Za fizikalno kemicna preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 8 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 1 vzorec za kontrolo nitratov,

- 1 vzorec za kontrolo mangana,

- 1 vzorec za kontrolo nitratov in mangana,

- 3 vzorci za kontrolo Zeleza in mangana,

- 2 vzorca za redna preskuSanja s kontrolo na metolaklor ESA in metolaklor OXA, nitrate, Zelezo,
mangan in trihalometane.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. V vzorcih, ki sta bila
preskuSsana na metolakor ESA in metolaklor OXA se ugotavlja prisotnost parametra metolaklor ESA.
Metolakor ESA je opredeljen kot nerelevanten metabolit, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni
dolocena.

V okviru drZavnega monitoringa je bilo je bilo na Javnem vodovodnem sistemu Ljutomer — Mota
odvzetih 5 vzorcev pitne vode za mikrobioloSka preskuSanja in 5 vzorcev za fizikalno-kemijska
preskusanja. Glede na preskuSane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 2: Rezultati analiz pitne vode na JV Ljutomer — Mota

MikrobioloSke preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 22 0 22 8 0 8
Drzavni monitoring 5 0 5 5 0 5
InSpekcijski nadzor 1 0 1 0 0 0

Rezultati preskusov na metolaklor ESA in OXA, kaZejo, da je koncentracija metolaklora OXA pod mejno
vrednostjo, e vedno pa se v pitni vodi pojavlja metolaklor ESA. Upravljavec vodovodnega sistema bo
tudi v letu 2016 spremljal kakovost pitne vode na pipi uporabnika glede navedenih spojin na podlagi
letnega plana vzorcenja pitne vode.

Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotnosti metolaklora in njegovih razgradnih
produktov v pitni vodi:

Metolaklor je herbicid, ki se nahaja v pripravku Dual Gold, Primextra TZ Gold in LUMAX, za zatiranje
enoletnih plevelov na kmetijskih povrsinah s koruzo.

Glede na do sedaj znane in dostopne toksikoloske podatke o vplivu pesticida metolaklora, S-metolaklora
in metabolitov; metolaklora ESA in metolaklora OXA na zdravje ljudi, se ocenjuje, da izmerjene
koncentracije na pipi uporabnika in temu ustrezni posledicni vnosi v organizem cloveka v primeru
oskrbe s pitno vodo na obmodju, ki ga s pitno vodo oskrbuje sistem javne oskrbe s pitno vodo 1V
Ljutomer-Mota, ne predstavlja akutnega ali dolgorocnega tveganja za zdravje ljudi, saj vnos, ob
upostevanju srednjih vrednosti izmerjenih koncentracij na pipi uporabnika in izracunu vnosa nastetih
kemicnih substanc preko pitne vode v skladu z metodologijo WHO, ne preseze 10% TDI.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2015 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Ljutomer-
Mota ustrezna, koli¢insko zadostna in pitna voda varna za pitje in pripravo hrane.
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4.3 Javni vodovodni sistem Sveti Jurij ob Séavnici

Oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob S€avnici s &rpali$éema
Zihlava in Terbegovci se je pricela izvajati v letu 2011. Postcynoma se je vrsila prikljuitev
porabnikov, tako da je bilo ob koncu leta 2015 iz JV Sveti Jurij ob SCavnici oskrbovanih cca. 1.300
prebivalcev naselij Biserjane, Blagus, Cakova, Dragotinci, Jamna, Grabono$, Kraljevci, Sovjak, Stara
gora, Terbegovci, Sveti Jurij ob Scavnici in Zenik.

V letu 2015 je bilo iz vodnega vira odvzetih 83.666 m* pitne vode. Kot vodni vir se koristi nepovrginska
voda. Priprava vode obsega deferizacijo in demanganizacijo ter kloriranje s pomo&jo avtomatske
¢rpalke za doziranje tekocega dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit).

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2015 odvzetih 24 vzorcev pitne vode za mikrobiologka
preskusanja. Glede na preskusane parametre so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Za fizikalno - kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 12 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 6 vzorcev za kontrolo Zeleza in mangana,

- 4 vzorci za redna preskusanja s kontrolo mangana in Zeleza,

- 2 vzorca za redna preskuSanja s kontrolo nitratov, mangana, Zeleza in trihalometanov.

Glede na preskuSane parametre so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
V okviru drzavnega monitoringa je bilo na Javnem vodovodnem sistemu Sveti Jurij ob S¢avnici odvzetih

5 vzorcev pitne vode za mikrobioloSka preskuSanja in 5 vzorcev za fizikalno-kemijska preskusanja.
Glede na preskuSane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 3: Rezultati analiz pitne vode na JV Sveti Jurij ob S¢avnici

Mikrobioloske preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 24 0 24 12 0 12
Drzavni monitaring 5 0 5 5 0 5

Ocenjujemo, da je bila v letu 2015 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob
SCavnici ustrezna, koli¢insko zadostna in pitna voda varna za pitje in pripravo hrane.
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4.4 Javni vodovodni sistem Apace

Javni vodovodni sistem Apace s pitno vodo oskrbuje 1.608 prebivalcev naselij: Apace, Crnci,
Le3ane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Plitvica, Segovci in Zepovci.

V letu 2015 je bilo iz vodnega vira odvzetih 170.990 m?® pitne vode. Kot vodni vir se koristi nepovrsinska
voda vodonosnika Murskega polja. Pitna voda se iz preventivnih razlogov redno klorira s pomocjo
avtomatske Crpalke za doziranje tekoCega dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit).

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2015, odvzetih 23 vzorcev pitne vode za mikrobiologka
preskusanja. Glede na preskuSane parametre je bil en vzorec neskladen s Pravilnikom o pitni vodi
zaradi poveCanega Stevila mikroorganizmov pri 37°C. Vzrok neskladja je bilo neustrezno vzdrZzevano
hisno vodovodno omreZje uporabnika. Izveden je bil ukrep izpiranja hisnega vodovodnega omreZja in
odvzet kontrolni vzorec,

1z preventivnih razlogov je bil od 1.7.2015 do 20.7.2015 izdan ukrep prekuhavanja pitne vode, saj so se
v tem casu izvajala gradbena dela na obmodju érpali$éa pitne vode v Segovcih.

Za fizikalno - kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 14 vzorcev pitne
vode, Od tega:

- 9 vzorcev za kontrolo nitratov,

- 3 vzorci za redna preskusanja s kontrolo nitratov,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo nitratov, metolaklora ESA, metolaklora OXA in
trihalometanov.

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo nitratov, Zeleza, metolaklora ESA, metolaklora OXA in
trihalometanov.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vsebnost nitratov v pitni
vodi je bila vse leto pod mejno vrednostjo. Vrednosti nitratov v pitni vodo so se gibale od 39 mg/| v
zaCetku leta in vse do 26 mg/l ob koncu leta 2015.

V dveh vzorcih, ki sta bila preskuSsana na metolakor ESA in metolaklor OXA se ugotavlja prisotnost
parametra metolaklor ESA in v enem prisotnost metolaklora OXA. Metolakor ESA in metolaklor OXA sta
opredeljena kot nerelevantna metabolita, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni dolo¢ena.

V okviru drzavnega monitoringa je bilo na Javnem vodovodnem sistemu Apade odvzetih 5 vzorcev pitne
vode za mikrobioloska preskuSanja in 5 vzorcev za fizikalno-kemijska presku3anja. Glede na preskuane
parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 4: Rezultati analiz pitne vode na JV Apace

MikrobioloSke preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 26 1 27 14 0 14
Drzavni monitoring 5 0 5 5 0 5

Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotnosti metolaklora in njegovih razgradnih
produktov v pitni vodi Javhega vodovodnega sistema Apace, pridobljena s strani NLZOH
govori sledece:

Glede na do sedaj znane toksikoloske podatke o vplivu metolaklora, S-metolaklora in metabolitov;
metolaklora ESA in metolaklora OXA na zdravje ljudi ter glede na razpoloZljive podatke o koncentracijah
teh spojin v pitni vodi Javnega vodovodnega sistema Apace, se ocenjuje, da izmerjene koncentracije na
pipi uporabnika in posledicni vnosi v organizem v primeru oskrbe s pitno vodo na obmodju, ki ga
oskrbuje Javni vodovodni sistem Apace, ne predstavijajo tveganja za zdravie ljudi, vkljuéno z malimi
otroci in dojencki, in s tem pomembnega javno zdravstvenega problema.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2015 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Apace
ustrezna, koliCinsko zadostna in da so bili izvedeni ustrezni ukrepi za zagotavljanje varne pitne vode za
pitje in pripravo hrane.
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5. NACINI OBVESCANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

Upravljavec Javnega vodovodnega sistema je dolZzan obvescati uporabnike pitne vode o kvaliteti in
morebitnih odstopanjih kvalitete pitne vode od zahtev po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/04,

35/04,

26/06, 92/06 in 25/09).

Javno podjetje Prlekija d.o.o. kot upravljavec

Javnega vodovodnega sistema Ljutomer-Lukavci,
Javnega vodovodnega sistema Ljutomer-Mota,
Javnega vodovodnega sistema Apace in y
Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob S¢avnici
obvesca uporabnike pitne vode skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. I. RS, $t. 19/2004, 26/2006,
92/2006 in 25/2009) v sledecih primerih in na naslednje nadine:

O Vzrok/razlog za obvescanje Casovna opredelitev Nacini obvescanja
praviinika
_ _ - osebno preko telefona ali elektronske
Nfevskladnost pitne vode zaradi Od zaletka veljavnosti poite
9. clen ::::%aa ‘:I)idr?_‘i‘g:::i%aa ukrepa, a najkasneje v ||- osebno z dopisom
vzdrievanja sedmih dneh -z ObVE$tI!0m navoglasnl de'sk'| o
uporabnikov v vecstanovanjskih abjektih
0d zadetka veljavnosti - lokalni radio (Radio Maxi)
ukrepa, a najkasneje v |- spletna stran www.jp-priekija.si
dveh urah (obvesca se |- javne objekte se obvesti preko telefona in
vsak dan do preklica e
)1 ey |Omeitev ali prepoved p ) elektronske poste
’ uporabe pitne vode Na zacCetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v 24 urah od ||~ aplikacija http://www.npv.si
zaCetka oz. preklica
ukrepa
Obvescanje v primeru, kadar O s Reties vl H - lokalni radio (Radio Maxi)
% se izvajajo ukrepi za £6ICtka Ve aenosul - spletna stran www.jp-prlekija.si
22. clen ukrepa, a najkasneje v . . ’ :
odpravo vzrokov Shian diteun - javne objekte se obvesti preko telefona in
neskladnosti elektronske poste
Odstopanja od mejnih g ) o - lokalni radio (Radio Maxi)
3. flen |/rednesti parametroy in g'm bisl e P”d_fl’(b't‘” . |I- spletna stran www.jp-prlekija.si
»HIEN pridobitev dovoljenja za OvOyenIa, a NAJKAsNEIe Vil ilasne deske obdin ali spletne strani
odstopanje sedmih dneh obin
Obvescanje uporabnikov o
34, ey [PdnCst pithe vode Sprotno obves¢anje - spletna stran www.jp-prlekija.si
ugotovljene v okviru
notranjega nadzora
; _ - poloZnice komunalnih storitev
34. Yen |[Letne porocilo o skladnosti do 31. marca - spletna stran www.jp-prlekija.si
' pitne vode —— _
|— aplikacija http://www.npv.si
" o - poloZnice komunalnih storitev
34. Clen ke ol g 1xletno - spletna stran www.jp-prlekija.si

obvescanja uporabnikov

(v mesecu januarju)

- prispevek na radiu Maxi

*Javne objekte (kot so Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti in Zivilska industrija) v primeru
omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo, obve$¢amo osebno preko
telefona ali elektronske poste

¥
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OBVESCANIJE V PRIMERU VZDRZEVALNIH DEL

V skladu z dolodili Odlokov o oskrbi s pitno vodo (Obcin Ljutomer, Krizevci, Verzej, Razkrizje, Sveti Jurij
ob Scavnici in Apace) ima izvajalec pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajsi ¢as zaradi planiranih
vzdrzevalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o &asu trajanja prekinitve ter o
navodilih za ravnanje porabnikov pitne vode med prekinitvijo, izvajalec obvesti porabnike preko

sredstev javnega obveScanja (lokalni radio) in na krajevno primeren nacin.

IRazlog obvescanja

||€asovna opredelitev

||Nacini obveitanja |

Obvescanje v primeru
omejitve ali prekinitve
dobave pitne vode —
planirana vzdrzevalna dela

Najkasneje 24 ur pred
nacrtovanimi deli

- lokalni radio (Radio Maxi)

- spletna stran www.jp-prlekija.si

- javne objekte in gospodarske druzbe se
obvesti preko telefona ali elektronske poste

Obvescanja v primeru
omejitve ali prekinitve
dobave pitne vode - izredni
dogodki kot posledica vedjih
okvar na vodovodnem
sistemu

mMoZno

Cim prej v kolikor je to

- lokalni radio (Radio Maxi)

- veCje odjemalce pitne vode se obvesti
osebno preko telefona

6. ZAKLJUCEK

Zdravstvena ustreznost pitne vode v vodovodnih sistemih se presoja po kriterijih in velja, da je
ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in kemijskih parametrov v taksni koli¢ini, da bi to

predstavljajo nevarnost za

zdravie ljudi.

Temeljni predpis s katerim so predpisani kriteriji za

zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode je Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, &t. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06, 35/07, 25/09). Upravljavec vodovodnega sistema mora imeti za vsak vodovodni
sistem, ustrezno pripravilen HACCP nalrt, po katerem se izvaja nadzor kakovosti pitne vode v

vodovodnem sistemu in po katerem se v primerih odstopanj izvedejo ustrezy

Pripravila:
Maja Vogrinec, dipl.san.inz.
Tehnolog na podrocju vodoo

Al —

Vodja TRP:
Saso Klemen, dipl.inZ.el.

S

skrbe

i ukrepi.

Kurbos, univ.dipl.ekon.
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