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1. UVOD

Javno podijetje Priekija d.o.o. je upravljavec naslednjih vodovodnih sistemov:
- Javnega vodovodnega sistema Ljutomer — Lukavci,
- Javnega vodovodnega sistema Ljutomer — Mota,
- Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob S€avnici in
- Javnega vodovodnega sistema Apace.

Letno porodilo o skladnosti pitne vode predstavija pregled rezultatov preskusanj parametrov pitne vode
za leto 2016 za vodovodne sisteme v upravljanju JP Prlekija. Obveznost priprave poro€ila izhaja iz 34.
Clena Pravilnika o pitni vodi (Ur. I. RS &. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Upravljavec
vodovodnega sistema je z letnim porodilom dol?an seznaniti porabnike pitne vode in porocilo
posredovati na Nacionalni institut za javno zdravje do 31. marca za preteklo leto.

2. NOTRANJI NADZOR VODOVODNIH SISTEMOV

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode poteka po ustaljenih postopkih na osnovi HACCP nadrta, v
katerem so doloCena mesta vzorlenja, vrsta in pogostnost preskusanj. V okviru notranjega nadzora se
izvajajo mikrobiolo3ka in fizikalno-kemijska preskusanja.

Redna mikrobioloska preskusanja pitne vode obsegajo analize na naslednje parametre: E.colj
koliformne bakterije, enterokoke, Stevilo mikroorganizmov pri 22°C in 37°C. V obsegu obcasnih
mikrobioloskih preskusanj pitne vode so vkljudeni parametri rednega mikrobioloSkega preskusanja
ter doloCanje Clostridium perfringens.

Redna fizikalno-kemijska preskudanja pitne vode obsegajo naslednje parametre: barva, vonj, pH,
elektricna prevodnost, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit in klorid. Za JV Apace in JV Ljutomer -
Lukavci med redna fizikalno-kemijska preskusanja uvrséamo $e nitrate, za JV Ljutomer - Mota in JV Sv.
Jurij ob S¢avnici pa Zelezo, mangan in nitrate.

V obseg ob€asnih fizikalno-kemijskih preskusanj so vklju¢eni poleg parametrov iz rednih fizikalno-
kemijskih preskusanj Se pesticidi in trihalometani.

VzorCenje pitne vode se je izvajalo na stalnih vzoréevalnih mestih in v nacrtovanem obsegu po planu
vzorCenja za leto 2016. Vzorfenja, mikrobioloska in kemijska preskusanja pitne vode je izvajal
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Kriticne tocke v procesu zajema, priprave in distribucije pitne vode so opremljene z opremo za
samodejno regulacijo in so telemetrijsko povezane v center vodenja vodovodnega sistema. Sistem
omogoCa sprotno spremljanje procesa distribucije pitne vode in ucinkovito izvajanje ustreznih
korektivnih ukrepov, potrebnih za ugotavijanje kvalitete pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo.

3. DRZAVNI MONITORING PITNE VODE

Drzavni monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS 8t. 19/2004, 35/2004,
26/2006, 92/2006 in 25/2009). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, ki
jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred Skodljivimi ucinki zaradi
kakrSnegakoli onesnaZenja pitne vode. Program opredeljuje mesta vzoréenja, pogostost vzordenja,
metodologijo vzorlenja, fizikalno-kemijske in mikrobioloske analize ter izvajalce vzoréenja in
laboratorijskih preskusanj. Program vklju¢uje preskusanija pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se
voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega obmodja.

Nosilec drZavnega monitoringa je Nacionalni intitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec drZavnega
monitoringa pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
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4. OCENA SKLADNOSTI PITNE VODE
4.1 Javni vodovodni sistem Ljutomer — Lukavci

Javni vodovodni sistem Ljutomer — Lukavci oskrbuje cca. 12.499 prebivalcev obéin Ljutomer, KriZevci,
Verzej in delno Sv. Jurij ob Séavnici.

V letu 2016 je bilo iz vodnega vira odvzetih 998.394 m3 pitne vode. Priprava vode obsega filtracijo na
pesCenem filtru, ki zadrZuje delce ve&je od 50 um in dezinfekcijo vode z natrijevim hipokloritom, ki se
dozira avtomatsko s pomocjo dozirne ¢rpalke. Kot vodni vir se koristi nepovr&inska voda.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2016 odvzetih 98 vzorcev pitne vode za mikrobiologka
preskusanja. Glede na preskuSane parametre sta bila dva vzorca neskladna s Pravilnikom o pitni
vodi. Vzrok neskladja je bilo hisno vodovodno omreZje. Ob ugotovljenem neskladju so bili izvedeni
ukrepi za odpravo neskladja.

Za fizikalno-kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 9 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 5 vzorcev za kontrolo nitratov,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo na Zelezo,

- 1 vzorec za redna preskusanja s kontrolo na metolaklor ESA in metolaklor OXA, Zelezo in mangan,

- 2 vzorca za redna preskusanja s kontrolo na metolaklor ESA in metolakior OXA, nitrate, Zelezo in
trihalometane.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vsebnosti nitratov v pitni
vodi so bile med 12 mg/l in 16 mg/I. V vzorcih, ki sta bila preskugana na metolakor ESA in metolakior
OXA se ugotavlja prisotnost obeh parametrov. Metolakor ESA in metolaklor OXA sta opredeljena kot
nerelevantna metabolita, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni doloéena.

V okviru drzavnega monitoringa je bilo na Javnem vodovodnem sistemu Ljutomer - Lukavci odvzetih 9
vzorcev pitne vode za mikrobioloSka preskudanja in 9 vzorcev za fizikalno-kemijska preskusanja. Glede
na preskusane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 1: Rezultati analiz pitne vode na JV Ljutomer - Lukavci

MikrobioloSke preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 96 2 98 9 0 9
DrZavni monitoring 9 0 ] 9 0 9

Rezultati fizikalno-kemijskih preiskav so primerljivi z rezultati preteklih let in kazejo trajno prisotnost
metolaklora ESA in metolaklora OXA, ki je posledica uporabe fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih
povrsinah. Upravljavec vodovodnega sistema bo tudi v letu 2016 spremljal kakovost pitne vode na pipi
uporabnika glede navedenih spojin na podlagi letnega plana vzoréenja pitne vode.

Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotnosti metolaklora in njegovih razgradnih
produktov v pitni vodi:

Metolaklor je herbicid, ki se nahaja v pripravku Dual Gold, Primextra TZ Gold in LUMAX, za zatiranje
enoletnih plevelov na kmetijskih povrdinah s koruzo.

Glede na do sedaj znane in dostopne toksikoloske podatke o vplivu pesticida metolaklora, S-metolaklora
in metabolitov; metolaklora ESA in metolaklora OXA na zdravie ljudi, se ocenjuje, da izmerjene
koncentracije na pipi uporabnika in temu ustrezni posledi¢ni vnosi v organizem cloveka v primeru
oskrbe s pitno vodo na obmod&ju, ki ga s pitno vodo oskrbuje sistem javne oskrbe s pitno vodo JV
Ljutomer-Lukavci, ne predstavlja akutnega ali dolgoro¢nega tveganja za zdravje ljudi, saj vnos, ob
upoStevanju srednjih vrednosti izmerjenih koncentracij na pipi uporabnika in izracunu vnosa nastetih
kemicnih substanc preko pitne vode v skladu z metodologijo WHO, ne preseze 10% TDI.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2016 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Ljutomer -
Lukavci ustrezna, koliCinsko zadostna in pitna voda varna za pitje in pripravo hrane.
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4.2 Javni vodovodni sistem Ljutomer — Mota

Javni vodovodni sistem Ljutomer — Mota oskrbuje cca. 2.765 prebivalcev naselij Cven, Mota, Krapje in
del Ljutomera ter Obcino Razkrizje.

V letu 2016 je bilo iz vodnega vira odvzetih 331.709 m3 pitne vode. Urejen je sistem odstranjevanija
mangana in Zeleza iz pitne vode (demanganizacija in deferizacija) z biokemic¢no oksidacijo v samem
vodonosnem sloju. V vodarni se voda filtrira preko pe$¢eno-ogljenih filtrov z namenom odstranitve
mehanskih delcev in kemijskih elementov. Pred distribucijo v omreZje se izvaja dezinfekcija pitne vode z
natrijevim hipokloritom. Dezinfekcijsko sredstvo se dodaja s pomodjo avtomatske dozirne Crpalke. Kot
vodni vir se koristi nepovrSinska voda aluvialnega vodonosnika Murskega polja.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2016 odvzetih 24 vzorcev pitne vode za mikrobiologka
preskusanja. Glede na preskusane parametre so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Za fizikalno-kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 9 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 1 vzorec za kontrolo nitratov,

- 1 vzorec za kontrolo mangana,

- 1 vzorec za kontrolo nitratov in mangana,

- 4 vzorci za kontrolo Zeleza in mangana,

- 2 vzorca za redna preskuSanja s kontrolo na metolaklor ESA in metolakior OXA, nitrate, Zelezo,
mangan in trihalometane.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vsebnosti nitratov v pitni
vodi so se gibale med 9,3 mg/l in 13 mg/l. Rezultati preskusov na metolaklor ESA in OXA, kazejo, da je
koncentracija metolaklora ESA in OXA pod mejno vrednostjo doloéeno za pesticide. Metolakor ESA je
opredeljen kot nerelevanten metabolit, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni doloéena. Glede na
to, da se je v preteklih letih v pitni vodi pojavljala prisotnost metolaklora ESA in OXA, upravljavec
vodovodnega sistema Se vedno spremlja morebitno prisotnost navedenih spojin v pitni vodi.

V okviru dr7avnega monitoringa so bili na Javnem vodovodnem sistemu Ljutomer — Mota odvzeti 4
vzorci pitne vode za mikrobioloSka preskusanja in 4 vzorcev za fizikalno-kemijska preskusanja. Glede na
preskuSane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 2: Rezultati analiz pitne vode na ]V Ljutomer — Mota

Mikrobioloske preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 24 0 24 9 0 9
DrZavni monitoring 4 0 4 4 0 4
InSpekcijski nadzor 1 0 1 0 0 0

Ocenjujemo, da je bila v letu 2016 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Ljutomer -
Mota ustrezna, koliCinsko zadostna in pitna voda varna za pitje in pripravo hrane.
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4.3 Javni vodovodni sistem Sveti Jurij ob Séavnici

Oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob $&avnici s crpaliséema
Zihlava in Terbegovci se je priCela izvajati v letu 2011. Postopoma se je vrdila prikljucitev
porabnikov, tako da je bilo ob koncu leta 2016 iz JV Sveti Jurij ob S&avnici oskrbovanih cca. 1.355

prebivalcev Obéine Sveti Jurij ob $&avnici.

V letu 2016 je bilo iz vodnega vira odvzetih 86.274 m3 pitne vode. Kot vodni vir se koristi nepovrsinska
voda. Priprava vode obsega deferizacijo in demanganizacijo ter dezinfekcijo pitne vode s pomodjo
avtomatske Crpalke za doziranje tekotega dezinfekcijskega sredstva (natrijev hipoklorit).

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2016 odvzetih 24 vzorcev pitne vode za mikrobiologka
preskusanja. Glede na presku$ane parametre je bil en vzorec neskladen s Pravilnikom o pitni vodi. Ob
ugotovljenem neskladju so bili izvedeni ukrepi za odpravo okvare na delovnem sredstvu in ukrepi za
odpravo neskladja.

Za fizikalno-kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 12 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 6 vzorcev za kontrolo Zeleza in mangana,

- 4 vzorci za redna preskusanja s kontrolo mangana in Zeleza,

- 2 vzorca za redna preskuSanja s kontrolo nitratov, mangana, Zeleza in trihalometanov.

Glede na preskusane kemijske parametre so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. V pitni vodi
Javnega vodovoda Sveti Jurij ob S€avnici so nitrati in pesticidi pod mejo detekcije.

V surovi vodi sta prisotna naravna elementa zemlje Zelezo in mangan, katera se v vodarni odstranjuje
na pesceno-oglienih filtrih po predhodni oksidaciji.

V okviru drzavnega monitoringa so bili na Javnem vodovodnem sistemu Sveti Jurij ob Scavnici odvzeti 4
vzorci pitne vode za mikrobioloska preskusanja in 4 vzorcev za fizikalno-kemijska preskusanja. Glede na
preskuSane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 3: Rezultati analiz pitne vode na JV Sveti Jurij ob S¢avnici

Mikrobioloske preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 23 1 24 12 0 12
DrZavni monitoring 4 0 4 4 0 4

Ocenjujemo, da je bila v letu 2016 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob
S€avnici ustrezna, koli¢insko zadostna in pitna voda varna za pitje in pripravo hrane.
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4.4 Javni vodovodni sistem Apace

Javni vodovodni sistem Apace s pitno vodo oskrbuje 2.385 prebivalcev Obéine Apace.

V letu 2016 je bilo iz vodnega vira odvzetih 237.655 m3 pitne vode. V prvi polovici leta se ]e oskrba s
pitno vodo vrsila iz starega crpalis¢a v Segovcih, od 14.6.2016 pa se oskrba s pitno vodo vréi iz nove
vodarne v Podgradu.

Kot vodni vir se koristi nepovr3inska voda vodonosnika Murskega polja. Na vodarni Podgrad se izvaja
priprava vode z ozonacijo, filtracijo vode na peSceno-oglienih filtrih, UV dezinfekcija in dezinfekcija z
natrijevim hipokloritom pred distribucijo vode v omrezje.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2016, odvzetih 28 vzorcev pitne vode za mikrobiolo$ka
preskusanja. Glede na preskusane parametre je bil en vzorec neskladen s Pravilnikom o pitni vodi
zaradi prisotnost koliformne bakterije in dva vzorca zaradi povetanega Stevila mikroorganizmov pri
37°C. Vzrok neskladja je bilo neustrezno vzdrzevano hisno vodovodno omreZje uporabnika in zastaJanJe
vode v novih cevovodih zaradi majhne porabe vode uporabnikov. Izveden je bil ukrep izpiranja omrezja
in odvzet kontrolni vzorec.

Za fizikalno-kemijska preskuSanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 12 vzorcev pitne
vode. Od tega:

- 7 vzorcev za kontrolo nitratov,

- 3 vzorci za redna preskusanja s kontrolo nitratov,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo nitratov, metolaklora ESA, metolaklora OXA in
trihalometanov.

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo nitratov, Zeleza, metolaklora ESA, metolaklora OXA in
trihalometanov.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vsebnost nitratov v pitni
vodi je bila vse leto pod mejno vrednostjo. Vrednosti nitratov v pitni vodo so se gibale od 19 mg/I do 35
mg/l.

Rezultati preskusov na metolaklor ESA in OXA, kaZejo, da je koncentracija metolaklora ESA in OXA pod
mejno vrednostjo doloceno za pesticide. Metolakor ESA je opredelien kot nerelevanten metabolit,
mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni dolo¢ena. Glede na to, da se je v preteklih letih v pitni vodi
pojavljala prisotnost metolaklora ESA in OXA, upravijavec vodovodnega sistema e vedno spremlja
morebitno prisotnost navedenih spojin v pitni vodi.

V okviru dr7avnega monitoringa so bili na Javnem vodovodnem sistemu Apace odvzeti 4 vzorci pitne
vode za mikrobioloSka preskusanja in 4 vzorcev za fizikalno-kemijska preskusanja. Glede na preskusane
parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

Tabela 4: Rezultati analiz pitne vode na JV Apace

MikrobioloSke preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 26 2 28 12 0 12
Drzavni monitoring 4 0 4 4 0 4

Ocenjujemo, da je bila v letu 2016 oskrba s pitno vodo iz Javnega vodovodnega sistema Apace
ustrezna, koliCinsko zadostna in da so bili izvedeni ustrezni ukrepi za zagotavijanje varne pitne vode za
pitje in pripravo hrane.
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5. NACINI OBVESCANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

Upravljavec Javnega vodovodnega sistema je dolZan obveati uporabnike pitne vode o kvaliteti in
morebitnih odstopanjih kvalitete pitne vode od zahtev po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Javno podjetje Prlekija d.o.0. kot upraviljavec

- Javnega vodovodnega sistema Ljutomer - Lukavci,

- Javnega vodovodnega sistema Ljutomer - Mota,

- Javnega vodovodnega sistema Apace in

- Javnega vodovodnega sistema Sveti Jurij ob S¢avnici
obvesCa uporabnike pitne vode skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. |. RS, &t. 19/2004, 26/2006,
92/2006 in 25/2009) v sledecih primerih in na naslednje nacine:

clen

e Vzrok/razlog za obvescanje Casovna opredelitev Nacini obvescanja
- osebno preko telefona ali elektronske
Nfavskladnost pitne vode zaradi 0d zaletka veljavnosti podte
9. ¢len :::::igj: ‘::idr?j‘g:;.::a%aa ukrepa, a najkasneje v - osebno z dopisom
vzdiZevania sedmih dneh -z obvestllom na vogiasnl de_:skf o
uporabnikov v vecstanovanjskih objektih
Od zaletka veljavnosti ||~ lokalni radio (Radio Maxi)
ukrepa, a najkasneje v |- spletna stran www.ip-prlekija.si
dveh urah (obveita se ||- javne objekte se obvesti preko telefona in
vsak dan do preklica ite”
21. den Omejitev ali prepoved P ) slekionsie pote
’ uporabe pitne vode Na zacetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v 24 urah od |- aplikacija http://www.npv.si
zaCetka oz. preklica
ukrepa
Obves¢anje v primeru, kadar y ) ||~ lokalni radio (Radio Maxi)
. se izvajajo ukrepi za’ Od zacetka Vt_aijavnos:tl - spletna stran www.jp-prlekija.si
22. clen ukrepa, a najkasneje v : : - .
odpravo vzrokov . - javne objekte se obvesti preko telefona in
neskladnosti elektronske poste
Odstopanja od mejnih ” ) o - lokalni radio (Radio Maxi)
31 8 Vrt_i‘anSti Param_etrpv in glm li)'reJ_PO Drldﬁ(bltVI . ||~ spletna stran www.ip-prlekija.si
s pridobitev dovoljenja za avoD=la; 4 Najkasnelevl, oglasne deske obcin ali spletne strani
Odstopan]e sedmih dneh ki
Obvescanje uporabnikov o
“ skladnosti pitne vode s : G
4 s ; " WWW.]D-priekija.si
34. clen ugotovijene v okviru Sprotno obvescanje spletna stran www rlekija.si
notranjega nadzora
. - poloznice komunalnih storitev
34, &en |[LEtN0 porocilo o skladnosti do 31. marca - spletna stran www.ip-prlekija.si
pitne vode _
[— aplikacija http://www.npv.si
. o - poloZnice komunalnih storitev
34. ¢len Obvef,g die o nacmm 1x letno . . - spletna stran www.ip-prlekija.si
obvescanja uporabnikov (v mesecu januarju) , " :
- prispevek na radiu Maxi

*Javne objekte (kot so Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti in Zivilska industrija) v primeru
omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo, obveé¢amo osebno preko
telefona ali elektronske poste
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OBVESCANJE V PRIMERU VZDRZEVALNIH DEL

V skladu z dolocili Odlokov o oskrbi s pitno vodo (Obéin Ljutomer, Krizevci, Verzej, Razkrizje, Sveti Jurij
ob S&vnici in Apace) ima izvajalec javne sluzbe pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajsi ¢as zaradi
planiranih vzdrZevalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o Casu trajanja prekinitve
ter o navodilih za ravnanje porabnikov pitne vode med prekinitvijo, izvajalec obvesti porabnike preko
sredstev javnega obvesc¢anja (lokalni radio) in na krajevno primeren nadin.

IRazlog obvestanja |[€asovna opredelitev |Naini obve$canja |
Obvescanje v primeru - lokalni radio (Radio Maxi)

omejitve ali prekinitve Najkasneje 24 ur pred - spletna stran www.jp-prlekija.si

dobave pitne vode — nacrtovanimi deli - javne objekte in gospodarske druzbe se
planirana vzdrzevalna dela obvesti preko telefona ali elektronske poste
Obvescanja v primeru

omejitve ali prekinitve - lokalni radio (Radio Maxi)

dobave pitne vode — izredni ||Cim prej v kolikor je to - veCje odjemalce pitne vode se obvesti
dogodki kot posledica vedjih ||mozno osebno preko telefona

okvar na vodovodnem

sistemu

6. ZAKLJUCEK

Zdravstvena ustreznost pitne vode v vodovodnih sistemih se presoja po kriterijih in velja, da je
ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in kemijskih parametrov v taksni koli¢ini, da bi to
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavec vodovodnega sistema ima za vsak vodovodni
sistem vzpostavljen notranji nadzor in ustrezno pripravijen HACCP nadrt, po katerem se izvaja nadzor
kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu in po katerem se v primerih odstopanj izvedejo ustrezni
ukrepi. Na osnovi rezultatov analiz pitne vode lahko ugotovimo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu
2016 ustrezna in varna, notranji nadzor pa ucinkovit in skladen s predpisi.
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Letno porocilo o skladnosti pitne vode v letu 2016




