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1 UVOD

Letno porodilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov
preskuSanja mikrobioloskih in fizikalno — kemijskih parametrov in terenskih meritev v letu
2021, na oskrbovalnih obmodjih vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Prlekija
d.o.o.. Obveznost priprave porocila izhaja iz 34. Clena Pravilnika o pitni vodi (Ur. |. RS &t.
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Upravljavec vodovodnega sistema je z
letnim porocilom dolZan seznaniti porabnike pitne vode in porocilo posredovati na Nacionalni
institut za javno zdravje do 31. marca za preteklo leto.

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je upravljavec Vodovoda sistema C — Prlekija (ID VS 1873) in s
tem vodnih virov Mota, Lukavci, Podgrad, Segovci, Vratja vas, Zihlava in Terbegovci.

Vodovodni sistem je razdeljen na oskrbovalna obmocja po posameznih vodnih virih, in sicer:

- Oskrbovalno obmodje vodarne Lukavci,

- Oskrbovalno obmocje vodarne Mota,

- Oskrbovalno obmodje vodarne Podgrad-Segovci in Vratja vas (v letu 2021 je JP Prlekija
izvajalo upravljanje vodarne Podgrad in Segovci ter omreZja obline Apace),

- Oskrbovalno obmod&je vodarne Zihlava in Terbegovci (CrpaliSCe Terbegovci je ponovno
vkljuceno v oskrbo s pitno vodo od 19.3.2021, &rpalisée Zihlava je izkljuceno iz
obratovanja od 28. 10. 2019 naprej in v letu 2021 ni bilo vkljueno v oskrbo a pitno
vodo).

2 NOTRANJI NADZOR IN SPREMLJANIJE SKLADNOSTI PITNE VODE NA
VODOVODNIH SISTEMIH

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode poteka po ustaljenih postopkih na osnovi HACCP
nacrta, v katerem so dolo¢ena mesta vzoréenja, vrsta in pogostnost preskusanj. V okviru
notranjega nadzora se izvajajo mikrobioloska in fizikalno-kemijska preskusanja.

Redna mikrobioloska preskusanja pitne vode obsegajo analize na naslednje parametre:
E.colj, koliformne bakterije, enterokoke, Stevilo mikroorganizmov pri 22°C in 37°C. V obsegu
obcasnih mikrobioloskih preskusanj pitne vode so vkljuceni parametri rednega
mikrobioloSkega preskusanja ter dolo¢anje Clostridium perfringens.

Redna fizikalno-kemijska preskusanja pitne vode obsegajo naslednje parametre: barva,
vonj, pH, elektricna prevodnost, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit in klorid.

V obseg obé€asnih fizikalno-kemijskih preskusanj so vkljuéeni poleg parametrov iz rednih
fizikalno-kemijskih preskusanj e nitrati, mangan, Zelezo, pesticidi in trihalometani.

Vzoréenje pltne vode se je izvajalo na stalnih vzor€evalnih mestih in v nacrtovanem obsegu po
planu vzorCenja za leto 2021. Vzorcenja, mikrobioloskega in kemijskega preskusanja pitne
vode je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Kriticne toCke v procesu zajema, priprave in distribucije pitne vode so opremljene z opremo za
samodejno regulacuo in so telemetrijsko povezane v center vodenja vodovodnega sistema.
Sistem omogoCa sprotno spremljanje procesa distribucije pitne vode in ucinkovito izvajanje
ustreznih korektivnih ukrepov, potrebnih za ugotavljanje kvalitete pitne vode in varnosti
oskrbe s pitno vodo.
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3 DRZAVNI MONITORING PITNE VODE

DrZzavni monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS st. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Namen monitoringa je preverjanje skladnosti
pitne vode z zahtevami, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi
pred Skodljivimi ucinki zaradi kakrSnegakoli onesnaZenja pitne vode. Program opredeljuje
mesta vzorCenja, pogostost vzorfenja, metodologijo vzoréenija, fizikalno-kemijske in
mikrobioloske analize ter izvajalce vzorlenja in laboratorijskih preskusanj. Program vkljutuje
preskusanja pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda
znotraj oskrbovalnega obmodja.

Nosilec drZavnega monitoringa je Nacionalni indtitut za javno zdravie (NDJZ), izvajalec
drzavnega monitoringa pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

4 REZULTATI NOTRANJEGA NADZORA in QRiAVN EGA MONITORINGA
PITNE VODE PO OSKRBOVALNIH OBMOCJIH

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati notranjega nadzora in drzavnega monitoringa za
oskrbovalna obmodja v upravljanju Javnega podjetja Prlekija. V letu 2021 je bilo v okviru
notranjega nadzora na celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo odvzetih 227 vzorcev pitne
vode za mikrobioloSka preskusanja in 43 za kemijska. Vsi vzorci odvzeti v okviru notranjega
nadzora za kemijska preskusanja so skladni.

V okviru drZavnega monitoringa je bilo odvzetih 19 vzorcev za mikrobioloska preskuganja ter 4
vzorci za obCasna kemijska preskusanja. En vzorec za mikrobiolodka preskudanja je bil
neskladen s Pravilnikom o pitni vodi. Vzrok neskladja je bilo hino vodovodno omreZje
uporabnika. Po ugotovljenem neskladju so se izvedli ukrepi za odpravo neskladja.

4.1 Oskrbovalno obmocje vodarne Lukavci

Oskrbovalno obmodje vodarne Lukavci s pitno vodo oskrbuje cca. 13.500 prebivalcev obcin
Ljutomer, KriZevci, Verzej in delno Sv. Jurij ob Séavnici.

V letu 2021 je bilo iz vodnega vira odvzetih 1.170.558 m? pitne vode. Priprava vode obsega
filtracijo na 2 filtrih za odstranjevanje peska oz. delcev vedjih od 50 pm, filtracijo na 6 filtrih z
aktivnim ogljem in dezinfekcijo vode z natrijevim hipokloritom, ki se dozira avtomatsko s
pomocjo dozirne Crpalke. Kot vodni vir se koristi nepovrsinska voda.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2021 odvzetih 122 vzorcev pitne vode za
mikrobioloska preskusanja. Glede na preskusane parametre so bili vsi vzorci skladni s
Pravilnikom o pitni vodi.

Za fizikalno-kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 11
vzorcev pitne vode po pripravi na vodarni ali na omrezju. Od tega:
- 3 vzorci za kontrolo na nitrate,
- 1 vzorec za kontrolo na nitrate in Zelezo,
- 1 vzorec za kontrolo na nitrate, trihalometane, Zelezo in mangan,
- 3 vzorci za kontrolo pesticidov metolaklor, bromid, bentazon in metabolitov metolaklor-
ESA in metolaklor-OXA,
- 1 vzorec za kontrolo pesticidov metolaklor, bromat, bentazon in metabolitov
metolaklor-ESA in metolaklor-OXA
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-1 vzorec za skupni organski vodik (TOC) in mineralna olja,

- 1 vzorec za razSirjeno kemijsko analizo pitne vode, ki obsega kontrolo na kovine in
mikroelemente, lahkohlapne halogenirane ogljikovodike, pesticide in metabolite
pesticidov ter trihalometane.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci po pripravi vode na vodarni skladni s Pravilnikom
0 pitni vodi. Vsebnosti nitratov v pitni vodi so bile med 12 mg/I in 22 mg/I. Po pripravi vode je
bila ugotovljena prisotnost pesticida metolaklora v koncentraciji do 0,088 Hg/l. Ugotavlja se
prisotnost metabolita metolaklor-OXA v koncentraciji do 0,035 pg/l in metolaklora-ESA v
koncentraciji do 0,15 pg/l.  Metolaklor-ESA in metolaklor-OXA sta opredeljena kot
nerelevantna metabolita, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni dologena.

Trdota vode je 8,7 °N.

V okviru drZavnega monitoringa je bilo odvzetih 11 vzorcev pitne vode za mikrobiologka
preskuSanja, 10 vzorcev za fizikalno-kemijska presku$anja in 1 vzorec za ob&asna kemijska
preskusanja. Glede na preskuane parametre so bili vsi vzorci pitne vode skladni.

V letu 2021 je bil na omreZju Oskrbovalnega obmo¢ja vodarne Lukavci, s strani Zdravstvenega
inSpektorata RS odvzet vzorec pitne vode za mikrobioloska preskuganja. Vzorec je bil skladen
s Pravilnikom o pitni vodi.

Tabela 1: Rezultati analiz pitne vode na Oskrbovalnem obmo&ju vodarne Lukavci

Mikrobioloske preiskave Fizikalno - kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni | neskladni skupaj
Notranji nadzor 122 0 122 11 0 11
Drzavni monitoring 11 0 11 11 0 11
InSpekcijski nadzor 1 0 1 0 0 0

4.2 Oskrbovalno obmocje vodarne Mota

Oskrbovalno obmodje vodarne Mota s pitno vodo oskrbuje cca. 4.000 prebivalcev naslednjih
obcin in naselij: obCine Razkrizje, naselij Cven, Mota, Krapje in del Ljutomera v obdini
Ljutomer, naselje Buncani v obcini VerZej in naselji Vu&ja vas in Zasadi v obcini Krizevci ter del
obcine Sveti Jurij ob S¢avnici.

V letu 2021 je bilo iz vodnega vira odvzetih 429.951 m? pitne vode. Urejen je sistem
odstranjevanja mangana in Zeleza iz pitne vode (demanganizacija in deferizacija) z
biokemicno oksidacijo v samem vodonosnem sloju. V vodarni se voda filtrira preko 6 filtrov z
aktivnim ogljem. Pred distribucijo v omreZje se izvaja dezinfekcija pitne vode z natrijevim
hipokloritom. Dezinfekcijsko sredstvo se dodaja s pomoé&jo avtomatske dozirne Crpalke. Kot
vodni vir se koristi nepovrsinska voda aluvialnega vodonosnika Murskega polja.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2021 odvzetih 38 vzorcev pitne vode za
mikrobioloska preskusanja. Vsi vzorci pitne vode so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Za fizikalno-kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 11
vzorcev pitne vode. QOd tega:
- 2 vzorca za redna preskusanja s kontrolo na nitrate,
- 1 vzorec za kontrolo na nitrate in mangan,
- 2 vzorca za kontrolo mangana in Zeleza,
3
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- 2 vzorca za kontrolo mangana, Zeleza in trihalometanov,

- 1 vzorec za redna preskusanja s kontrolo na Zelezo, mangan, trihalometane in nitrate,

- 1 vzorec na razdirjeno kemijsko analizo s preskusanjem na kovine, lahkohlapne
ogljikovodike, trihalometane, pesticide in metabolite pesticidov,

- 1 vzorec za kontrolo na nitrate, mangan, Zelezo, bromat, pesticidov metolaklor in
metabolitov metolaklor-ESA in metolaklor-OXA

- 1 vzorec na razdirjeno kemijsko analizo s preskusanjem na kovine, lahkohlapne
ogljikovodike, pesticide in metabolite pesticidov.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vsebnosti
nitratov v pitni vodi se je gibala med 4,9 mg/l in 11 mg/|. Pesticid metolaklor ni bil detektiran
v pitni vodi. Ugotovljena pa je bila prisotnost razgradnega produkta metolaklora, to je
metolaklora ESA in metolaklora OXA. Vsebnost metolaklora OXA je bila 0,020 pg/l,
metolaklora ESA pa 0,038 pg/l. Metolaklor ESA in metolaklor OXA sta opredeliena kot
nerelevantna metabolita, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni dolo¢ena.

Trdota vode je 17,1 °N.

V okviru drfavnega monitoringa so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode za mikrobiologka
preskusanja, 2 vzorca pitne vode za kemijska preskudanja in 2 vzorca za oblasna kemijska
preskusanja. En vzorec je bil neskladen z zahtevami glede mikrobiologkih parametrov, ki so
dolo€ene v Pravilniku za pitno vodo. Ostali vzorci pitne vode so skladni.

Tabela 2: Rezultati analiz pitne vode na Oskrbovalnem obmodju vodarne Mota

MikrobioloSke preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 38 0 38 1, 0 11
DrZavni monitoring 3 1 4 4 0 4

4.3 Oskrbovaino obmocie vodarne Zihlava in Terbegovci

Iz oskrbovalnega obmodja vodarne Zihlava in Terbegovci se je v letu 2021 s pitno vodo
oskrbovalo cca. 850 prebivalcev ob&ine Sveti Jurij ob Savnici.

Od 19.3.2021 se je ponovno priCela distribucija vode iz vodarne Terbegovci v omreZje in
oskrbuje prebivalce naselij Brezje, GrabonoS - vrh, Kraljevci, Kutinci, Sovjak, Stara Gora,
Terbegovci in Zenik v obgini Sveti Jurij ob Scavnici. Iz vodnega vira Terbegovci je bilo v letu
2021 odvzetih 80.565 m?® vode. Kot vodni vir se Kkoristi nepovrsinska voda. Priprava vode
obsega deferizacijo in demanganizacijo, pripravo vode na dveh filtrih z aktivnim ogljem ter
dezinfekcijo pitne vode s pomocjo avtomatske ¢rpalke za doziranje tekocega dezinfekcijskega
sredstva (natrijev hipoklorit).

Vodni vir Zihlava v letu 2021 ni bil vkljucen v oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo se je
vrsila iz vodarne Mota.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2021 odvzetih 12 vzorcev pitne vode za
mikrobioloska preskuSanja. Glede na presku$ane parametre so bili vsi vzorci skladni s
Pravilnikom o pitni vodi.

4

Letno poro¢ilo o skladnosti pitne vode v letu 2021




Za fizikalno-kemijska preskusanja so bili v okviru notranjega nadzora odvzeti 4 vzorci
pitne vode. Od tega:

- 1 vzorec za redna preskusanja s kontrolo na nitrate, mangan in Zelezo,

- 2 vzorca za kontrolo mangana in zeleza,

- 1 vzorec za kontrolo na nitrate, trihalometane, mangan in Zelezo.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vsebnosti
nitratov v pitni vodi se je gibala med 2,2 mg/I in 5,3 mg/!.

Trdota vode je 16,1 °N.

Tabela 2: Rezultati analiz pitne vode na Oskrbovalnem obmodju vodarne Terbegovci

Mikrobioloske preiskave Fizikalno-kemijske preiskave

skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 12 0 12 4 0 4
Izredni dogodek 7 5 12

Izredni dogodek na obmodju vodohrana Sovjak:

Izjema je bil izredni dogodek v mesecu aprilu 2021 na obmod&ju vodohrana Sovjak v obéini
Sveti Jurij ob S&avnici, ko smo zaznali neobiCajen vonj vode, ki se je distribuirala iz
vodohrana, preko katerega se je vrila distribucija vode za cca 200 uporabnikov. V sklopu
dogodka je bilo odvzetih 12 vzorcev pitne vode na identifikacijo skupnega organskega ogljika
(TOC) in aromatskih organskih spojin. Z identifikacijo organskih spojin je bila ugotovljena
prisotnost aromatskih organskih spojin v vodi v vodohranu Sovjak in na omreZju iz vodohrana
Sovjak. Koncentracije spojin so bile relativno nizke in niso presegale 5 pg/l. Kljub nizkim
koncentracuam pa so bile organolepticne lastnosti vode spremenjene (vonj, okus). Na
omreZju na dotoku v vodohran ni bilo identificiranih aromatskih organskih spojin. Izvedeni so
bili ukrepi za odpravo neskladja, o dogodku je bila obvescena javnost, Zdravstveni indpektorat
RS in tudi kriminalisti¢na sluzba, vendar vzrok za nastanek dogodka e ni bil odkrit.

4.4 Oskrbovalno obmocje vodarne Podgrad — Segovci, Vratja vas (omrezje Obdine
Apace)

Oskrbovalno obmodje vodarne Podgrad — Segovci ter Vratja vas (obmocje obcine Apace) s
pitno vodo oskrbuje cca. 3050 prebivalcev obcine Apace.

V letu 2021 je bilo iz vodnega vira Podgrad in Segovci za obmodje obéine Apaée distribuiranih
149.657 m* pitne vode. Kot vodni vir se koristi nepovrSinska voda vodonosnika Murskega
polja. Na vodarni Podgrad se izvaja priprava vode s filtracijo na 4 ped&enih filtrih, UV
dezinfekcija, filtracija na 6 filtrih z aktivnim ogljem in dezinfekcija z natrijevim hipokloritom
pred distribucijo vode v omrezje.

Del omrezja v obcini Apace se s pitno vodo oskrbuje iz vodnega vira Vratja vas iz katerega je
bilo v letu 2021 distribuiranih 25.811 m? vode.

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2021 odvzetih 55 vzorcev pitne vode za
mikrobioloska preskusanija.

Za fizikalno-kemijska preskusanja je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 17
vzorcev pitne vode. Od tega:
- 9 vzorcev za kontrolo na nitrate,
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- 1 vzorec za redna preskusanja s kontrolo na nitrate, Zeleza in mangana,

- 1 vzorec za redna preskusanja s kontrolo nitratov, Zeleza, mangana in trihalometanov,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo na nitrate, bentazon in metolaklora ESA,
metolaklora OXA,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo na nitrate, trihalometane in bromat,

- 1 vzorec za redna preskuSanja s kontrolo na nitrate, metolaklora ESA, metolaklora OXA
in trihalometanov,

- 1 vzorec za kontrolo na nitrate, trihalometane, metolaklora ESA, metolaklora OXA,
bentazon, mangan in Zelezo,

- 1 vzorec na razdirjeno kemijsko analizo s preskuSanjem na kovine, lahkohlapne
ogljikovodike, pesticide in metabolite pesticidov,

- 1 vzorec na razdirjeno kemijsko analizo s preskuSanjem na kovine, lahkohlapne
ogljikovodike, trihalometane, pesticide in metabolite pesticidov.

Glede kemijskih parametrov so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Vrednosti
nitratov v pitni vodi po pripravi vode na vodarni Podgrad so bile med 13 mg/l in 37 mg/I.
Pesticidi v pitni vodi niso bili detektirani. Ugotovljena pa je bila prisotnost razgradnega
produkta metolaklora, to je metolaklora ESA in metolaklora OXA. Vsebnost metolaklora OXA je
bila 0,047 pg/l, metolaklora ESA pa 0,19 ug/l. Metolaklor ESA in metolaklor OXA sta
opredeljena kot nerelevantna metabolita, mejna vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni
dolocena.

Trdota vode je 12 °N.

V okviru drZavnega monitoringa je bilo na vodovodnem sistemu Apace odvzetih 4 vzorci pitne
vode za mikrobioloSka preskusanja, 3 vzorci pitne vode za kemijska preskusanja in 1 vzorec
na obCasna kemijska preskusanja. Glede na preskuSane parametre so bili vsi vzorci pitne vode
skladni.

Tabela 4: Rezultati analiz pitne vode na Oskrbovalnem obmodju vodarne Podgrad — Segovci in
Vratja vas — omreZje obcine Apace

MikrobioloSke preiskave Kemijske preiskave
skladni | neskladni skupaj skladni neskladni skupaj
Notranji nadzor 55 0 55 17 0 17
Drzavni monitoring 4 0 4 4 0 4

5 NACINI OBVESCANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

Upravljavec Javnega vodovodnega sistema je dolzan obvedcati uporabnike pitne vode o
nacinih obvescanja, o kvaliteti pitne vode in morebitnih odstopanijih kvalitete pitne vode od
zahtev po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in
51/17).

Javno podjetje Prlekija d.o.0. kot upravljavec
- Oskrbovalnega obmodja vodarne Lukavci,
- Oskrbovalnega obmo¢ja vodarne Mota,
- Oskrbovalnega obmodja vodarne Podgrad in Segovci ter Vratja vas (za omreZje obgine
Apace), 5
- Oskrbovalnega obmoéja vodarne Zihlava in Terbegovci
obves¢a uporabnike pitne vode skladno s Pravilnikom o pitni vodi v sledecih primerih:
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clen

Vzrok/razlog za obvescanje

Casovna opredelitev

Nacini obvescanja

pravilnika
_ . - osebno preko telefona ali elektronske
) :?;:f:;?;gggﬁ (;fl?:lgazaradi Od zadetka veljavnosti poste _
9. Clen omreZja ali njegovega ukrepa_|, a najkasneje v |i- osebno z dopisom
vzdrievanja sedmih dneh - z obvestilom na oglasni deski
uporabnikov v veéstanovanjskih objektih
- lokalni radio (Radio Maxi)
- spletna stran www.jp-prlekiia.si
Od zacetka veljavnosti |- facebook stran P Prlekija
NirEpa, & na]kas['l:aje Vol javne objekte se obvesti preko telefona
dveh urah (obvesCa se | -
B _ vsak dan do preklica) in elektronske poste
21. &en Omejitev z-_:ll prepoved - spletna stran posamezne obcine, lokalna
uporabe pitne vode tv posamezne obdine
Na zacCetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a - aplikacija http://www.mpv.si
najkasneje v 24 urah od Gl
zacetka oz. preklica - obvescanje NIJZ, ZIRS
ukrepa
. - lokalni radio (Radio Maxi)
Obvescanje v primeru, kadar ||y, < o veljavnosti |- Spletna stran www.jp-priekija.si
22. Clen 2%;5::? gov:l'fgﬁop:’za ukrepa, a najkasneje v |- facebook stran JP Prlekija
pe et enem dnevu - javne objekte se obvesti preko telefona
in elektronske poste
Odstopanja od mejnih . - lokalni radio (Radio Maxi)
. vrednosti parametrov in Cim prej po pridobitvi ||, spjetna stran www.ip-prlekija.si
31. clen pridobitev dovoljenja za do(\j/ol!ﬁnd]a, ﬁ najkasneie | oglasne deske obdin ali spletne strani
odstopanje seaminh dne b
Obvescanje uporabnikov o
34, Clen 3132301?;(::]2'?5‘(\;?5(3 Sprotno obvescanje - spletna stran www.jp-prlekija.si
notranjega nadzora
- poloznice komunalnih storitev
- oglasna deska JP Prlekija
34. den Litno p%roc':ilo o skladnosti do 31. marca - spletna stran www.jp-prlekija.si
i SRS - aplikacija http://www.mpv.si
- obvescanje ZIRS
. o - polozZnice komunalnih storitev
34. ¢len Obvescanje o nacinih 1 iefna - spletna stran www.jp-prlekija.si

obveséanja uporabnikov

(v mesecu januarju)

- prispevek na radiu Maxi

*Javne objekte (kot so Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti in Zivilska industrija) v primeru
omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo, obve$¢amo osebno preko
telefona ali elektronske poste.
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OBVESCANJE V PRIMERU VZDRZEVALNIH DEL

V skladu z dolocili Odlokov o oskrbi s pitno vodo (Obcin Ljutomer, Krizevci, VerZej, RazkrIZJe
Sveti Jurij ob S&avnici in Apace) ima izvajalec pravico prekiniti oskrbo z vodo za kraj$i ¢as
zaradi planiranih vzdrZevalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, &asu
trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje porabnikov pitne vode med prekinitvijo,
izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveS¢anja (lokalni radio) in na krajevno

primeren nadcin.

|Razlog obvescanja

||Casovna opredelitev

|Wacini obvescanja |

Obvescanje v primeru
omejitve ali prekinitve
dobave pitne vode —
planirana vzdrZevalna dela

Najkasneje 24 ur pred
nacrtovanimi deli

- radio Maxi

- spletna stran www.ip-prlekija.si

- facebook stran JP Prlekija

- javne objekte in gospodarske druzbe se
obvesti preko telefona ali elektronske poste,
- spletna stran posamezne obcine, lokalna tv
posamezne obcine

Obvescanja v primeru
omejitve ali prekinitve
dobave pitne vode — izredni
dogodki kot posledica vedjih
okvar na vodovodnem
sistemu

Cim prej v kolikor je to
mozno

- Radio Maxi

- spletna stran www.jp-prlekija.si

- facebook stran JP Prlekija

- vedje odjemalce pitne vode se obvesti
osebno preko telefona
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6 ZAKLIJUCEK

Zdravstvena ustreznost pitne vode v vodovodnih sistemih se presoja po kriterijih in velja, da
je ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in kemijskih parametrov v takéni koli¢ini, da bi
to predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavec vodovodnega sistema ima za
posamezno oskrbovalno obmocdje vzpostavljen notranji nadzor in pripravlijen HACCP nadrt, po
katerem se izvaja nadzor kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu in po katerem se v
primerih odstopanj izvedejo ustrezni ukrepi. Na osnovi rezultatov analiz pitne vode lahko
ugotovimo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2021 ustrezna in varna, notranji nadzor pa
ucinkovit in skladen s predpisi.

Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotrnosti metolaklora in njegovih razgradnih
produktov v pitni vodi: Metolaklor je herbicid, ki se nahaja v pripravku Dual Gold, Primextra
TZ Gold in LUMAX, za zatiranje enoletnih plevelov na kmetijskih povr$inah s koruzo.

Glede na do sedaj znane in dostopne toksikoloske podatke o vplivu pesticida metolaklora, S-
metolaklora in metabolitov; metolaklora ESA in metolaklora OXA na zdravije ljudi, se ocenjuje,
da izmerjene koncentracije na pipi uporabnika in temu ustrezni posledi¢ni vnosi v organizem
cloveka ne predstavlja akutnega ali dolgorocnega tveganja za zdravje ljudi. Vnos namre¢, ob
upostevanju srednjih vrednosti izmerjenih koncentracij na pipi uporabnika in izradunu vnosa
nastetih kemicnih substanc preko pitne vode v skladu z metodologijo WHO, ne preseZe 10%
TDI. Metolaklor ESA in metolaklor OXA sta opredeljena kot nerelevantna metabolita, mejna
vrednost s Pravilnikom o pitni vodi ni doloc¢ena.

Upravljavec vodovodnega sistema bo tudi v letu 2022 spremljal zdravstveno ustreznost pitne
vode na vodnih virih, v objektih za oskrbo s pitno vodo in na pipah uporabnikov na podlagi
letnega plana vzorcenja pitne vode.

Pripravila: Direktor:
Maja Vogrinec, dipl. san. inZ. mag. Artur Racman
Tehnolo(g/za podrocje oskrbe s pitno vodo
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